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Ptoskinia, dnia 23.02.2023r.
Nr postepowania: SO-1.271.1.2023

Zamawiajacy:
Gmina Ploskinia
Ptoskinia 8
14-526 Ploskinia
Otrzymuja;:
Wszyscy uczestnicy postepowania

ODPOWIEDZ
na pytania przetargowe

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na zadanie; ,,Modernizacja bazy oswiatowo-kulturalnej na
terenie Gminy Ploskinia wraz z budowg infrastruktury sportowo-turystycznej w msc.
Ptoskinia”

Gmina Ptoskinia jako Zamawiajacy dziatajgc na podstawie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udziela
nastepujacych wyjasnien na wniosek, ktéry wptynat w dniu 22.02.2023r.

Pytanie 1:

W wytycznych do projektowania i wykonania, w PFU dla Szkoly Podstawowe] w
Chruscielu, Szkoty Podstawowej w Ptoskini i Bibliotece w Ptoskini, odpowiednio punkty
1.21., 122 i 1.23. PFU, Zamawiajgcy przewidziat rozbudowe systemow
fotowoltaicznych dla tych obiektéw do, odpowiednio, 20, 30 i 20 kW.

Zalgczone przedmiary robot zawierajg tylko pozycji zwigzang z przetozeniem systemu
fotowoltaicznego dla budynku Szkoty Podstawowej w Chruscielu i nie zawierajg zadnej
pozycji zwigzane] z rozbudowg systemow fotowoltaicznych dla budynkéw Szkoty
Podstawowe] w Ploskini i Biblioteki w Ptoskini.

Jednoczesnie w p-cie 8 uwag do ,Zakresu robot wg formuty ,zaprojektuj i zbuduj” ze”..
Do skalkulowania ceny zamowienia nalezy uwzgledni¢ przedmiar robdt (dokument
pogladowy) i zapisy w PFU. Sporzadzone przedmiary robét nalezy jedynie traktowac jako
uzupetnienie PFU. ...”

Co zatem ma Oferent ma zaplanowa¢ do wykonania w zakresie systeméw fotwoltaiki
w Szkotach w Chrusécielu i Ploskini oraz Bibliotece w Ptoskini, PFU i przedmiary robot
réznig sige zasadniczo co do zakresu robot w zakresie fotowoltaiki.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem czesci 1. Cze$¢ opisowa PFU, str. 4-5 tj. ,Przedstawione
zatozenia PFU sg koncepcjg czyli materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia
wiasnych opracowan w celu realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji
podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie wilasnych obliczen w zakresie
konstrukcji poszczegolnych elementdéw opisanych w PFU. Zamawiajgcy na etapie procedury
przetargowe] posiada jedynie dokumenty zatgczone do postepowania.
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Pytanie 2:

Branza budowlana :
- brak zwymiarowanych rysunkéw dot. Szkota Podstawowa w Ploskini,
Biblioteka Publiczna Gminy Ploskinia , Szkota Podstawowa Chrudciel.

- prosimy o podanie wymiaréw sceny na Sali widowiskowej ( dtugo$é, szeroko$c,
wysokosé)

- prosimy o plan kompleksu sportowo-turystycznego w Ptoskini z
naszkicowanym przewidzianym przez Zamawiajgcego obszarem, ktory
bedzie ogrodzony ogrodzeniem systemowym (ocynk.) oraz ogrodzeniem
systemowym betonowym.

Prosimy tez o zaznaczeniem miejsc planowanego montazu bramy i furtek.

- prosimy o podanie wysokosci i szerokosci istniejacych obecnie 6 okien z
luksferow na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chruscielu.

- jaki powinien by¢ sposob otwierania okna okragtego w Szkole Podstawowej w
Ploskini.

- Z jakiego materiatu powinna by¢ wykonana nawierzchnia na placu zabaw i jak
duza powinna ona by¢ , jaka powinna by¢ $rednica linarium stozka , czy tawki
parkowe powinny posiada¢ oparcie.

- prosimy o okreslenie wymiarow schoddw stalowych systemowych w Bibliotece
Ptoskinia

Odpowiedz:

- Zamawiajgcy nie posiada zwymiarowanych rysunkéw dot. Szkota Podstawowa w
Ptoskini, Biblioteka Publiczna Gminy Ploskinia , Szkota Podstawowa Chrusciel.

- Zamawiajgcy podaje wymiary sceny na Sali widowiskowej: dlugosé: 6,40m,
szerokos$é: 4,70m, wysokos$é: 3,40m

- Zamawiajgcy nie posiada szkicu z przewidzianym do wykonania ogrodzeniem
kompleksu sportowo-turystycznego w Ploskini. Do kalkulacji nalezy przyja¢ zatozenia
Zamawiajgcego wykazane w pkt. 1.2.4 PFU dotyczace ogrodzenia.

- W zalgczonej dokumentacji przetargowej (PFU, przedmiary) Zamawiajacy wykazat
istniejacych obecnie 6 okien z luksferdw na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Chruscielu. Dodatkowo zgodnie z PFU pkt. 1.3 Uzupetnienie zakresu Zamawiajgcy
zaleca przeprowadzenie przez Oferenta wizji lokalnej miejsca robot w celu prawidtowej
oceny zakresu robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

- Okno okragte w Szkole Podstawowej w Ploskini nalezy traktowaé jako witryne
nieotwieralna.

- Nawierzchnig placu zabaw i jej powierzchnig nalezy przewidzie¢ zgodnie z opisem
pkt. 1.2.4 PFU, ktére sg zatozeniami wyjéciowymi do projektowania. Srednica stozka
linarium powinna zosta¢ dobrana w taki sposéb aby zachowane byly wymagane
migdzy poszczegdinymi elementami strefy bezpieczenstwa. tawki parkowe powinny
posiadac oparcie.
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Pytanie 3:

Branza sanitarna

Zamawiajgcy, w PFU i przedmiarze robot, zaplanowat montaz pompy ciepta w

budynku Biblioteki Publicznej w Ploskini. Zgodnie z wymaganiem

Zamawiajgcego pompa ciepta powinna mie¢ moc minimum 14 kW.

Jakie wymagania ma spetnia pompa ciepta;

a. ma posiada¢ funkcje centralnego ogrzewania, czy funkcji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j

b. pompa ciepta ma by¢ pompg gruntowg czy powietrzng ( pompy
zasadniczo ré2niq sit charakterystyka wydajnosci w funkcji temperatury
zewnetrznej)

c. jezeli Zamawiajacy wymaga montazu pompy gruntowej to czy dysponuje
terenem w sagsiedztwie Biblioteki , na ktérym mozna by zainstalowac

odwierty

d. jezeli Zamawiajgcy wymaga montazu pompy powietrznejto czy ma ona

pracowa¢ w catym przedziale temperatur zewnetrznych ( do temperatury
obliczeniowej powietrza zewnetrznego tj -20 C wigcznie ) w trybie
monowalentnym czy tez Zamawiajacy dopuszcza prace pompy w trybie
biwalentnym (wymagane jest zrodio wspomagajgce pompe na okres
kiedy pompa nie pokrywa catosci zapotrzebowania ciepta obiektu)

e. jezeli Zamawiajacy dopuszcza prace biwalentng powietrznej pompy
ciepta, na jakim minimalnym poziomie temperatury zewnetrznej Oferent
ma przyja¢ punkt biwalentny
(od tego punktu, temperatury zewnetrznej, bedzie wymagana réwnolegta praca zrodta
dodatkowego razem z powietrzng pompa ciepta.

f. Jezeli Zamawiajgcy dopuszcza pracy biwalentng powietrznej pompy
ciepta, czy zrodlem dodatkowym majg  byé zamontowane przez
Wykonawce grzalki elektryczne, czy Zamawiajacy planuje wykorzystanie
innego zrodta ciepta do rownolegtej pracy z powietrzng pompa ciepta.

Zamawiajgcy zaplanowat w PFU wymiane ogrzewania w Szkole
Podstawowej w Ptoskini. Nie zostato to uwzglednione w przedmiarach robot
w Szkole. Czy Zamawiajacy przewiduje realizacje tego zakresu i jaka jest
powierzchnia pomieszczen w ktorych ogrzewanie bytoby wykonywane.

Odpowiedz:

a) Pompa ciepta ma posiada¢ funkcje centralnego ogrzewania.

b) Pompa ciepta ma by¢ pompg powietrzna.

d) Zamawiajacy dopuszczaprace pompy w trybie biwalentnym.

e) Oferent ma przyja¢ punktbiwalentny: -7 C.

f) Zamawiajacy przewiduje jako dodatkowe Zrédio ciepta istniejgcy system
olejowego ogrzewania budynku z =zastrzezeniem, ze systemy bedg
funkcjonowac jako osobne instalacje grzejne.

Pytanie 4:
Branza elektryczna

-brak zwymiarowanych rysunkow dot. Szkota Podstawowa w Ploskini, Biblioteka
Publiczna Gminy Ptoskinia , Szkota Podstawowa Chrusciel.

-brak kosztorysow ( przedmiaréw ) dot. w/w obiektow

-brak szczegotowo rozpisanych pomiardw projektowanych instalacji elektrycznych (
oSwietlenie ) oraz systemu nagtasniania.
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Odpowiedz:

Zamawiajgacy na etapie procedury przetargowej posiada jedynie dokumenty zataczone do
postepowania.

Pytanie 5:

Czy Zamawiajacy dysponuje  zwymiarowanymi rzutami kondygnacji w
modernizowanych obiektach mogacych by¢ podstawa do wstepnego zaplanowania
przez Oferenta instalacji eklektycznych, wentylacji, centralnego ogrzewania,
wodociggowej i sanitarnej oraz robot budowlanych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw wymienionych w pytaniu.

Zamawiajacy informuje, Zze powyzsze odpowiedzi na pytania stanowia integralng czesé
SWLZ i s3 wigzace dla wszystkich Wykonawcoéw.
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