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Ptoskinia, dnia 05.05.2023r.
Nr postepowania: SO-1.271.3.2023

Zamawiajacy:
Gmina Ploskinia
Ptoskinia 8, 14-526 Ptoskinia
Otrzymuja:
Wszyscy uczestnicy postepowania

ODPOWIEDZ
na pytania przetargowe

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na zadanie;
»Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jarzebiec dz. Nr 5/19”

Gmina Ptoskinia jako ZamaW|aJacy dziatajgc na podstawie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udziela
nastepujgcych wyjasnien na wnioski, ktére wptynety w dniu 04.05.2023r.:

Pytanie 1. Ze wzgledu na rézne dane urzadzen:

- pompa ciepta, moc 3-8kW lub 5,5-7kW

- rekuperacja 200m3 lub 350m3

Prosimy o podanie konkretnych ich danych.

Odpowiedz;

Zamawiajgcy w SWZ w Rozdziale V ust. 3 w uwagach dodatkowych okreslit dane w/w urzadzen.

Pytanie 2. Prosimy o rysunki, wytyczne, klasa efektywnosci, pojemno$¢ zasobnika CWU,
posadowienie urzadzen?

Odpowiedz;

Zamawiajgcy nie posiada rysunkéw oraz wytycznych — uzgodnienie z Zamawiajgcym na etapie
zakupu

Klasa efektywnosci — minimum A*

Pojemnos¢ zasobnika CUW — minimum 100 litréw.

Pytanie 3. Prosimy o informacje gdzie, i co ma zosta¢ zamontowane?
Odpowiedz; Zamawiajacy informuje, ze urzadzenia zostang zamontowane na parterze budynku,
Zamawiajgcy wskaze na etapie realizacji zadania.

Pytanie 4. Czy pompa ciepta ma by¢ o mocy w zakresie 5,5-7kW czy taka ma byé modulacja?
Odpowiedz;
Pompa ciepta ma by¢é o mocy w zakresie 5,5-7kW

Pytanie 5. Czy dla fotowoltaiki uziom musi by¢ poprowadzony jak na zdjeciu?
Odpowiedz; Uziom dla fotowoltaiki musi by¢ poprowadzony zgodnie z normg dla tego typu
urzadzen

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze odpowiedzi na pytania stanOWIa mtegralnq czes¢ SWZ
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